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Экспликация  помещений

Наименование
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Примечания:

1. Общие указания см. л.1.

2. Трубопроводы системы В1 выполнить из полипропиленовых труб PPRS с наружным

Ф20-25мм. Трубопроводы системы В1, проложенные в гараже, выполнить из ст. водопроводных

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

3. Трубопроводы систем Т3, Т4 выполнить из ПП труб PPRS с наружным Ф20-32мм.

Трубопроводы систем Т3, Т4, проложенные в гараже выполнить из ст. водопроводных

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

4. Трубопроводы системы К1 выполнить из полиэтиленовых труб Ф50-110 ГОСТ 22689.0-89. 7.

5. В каждом сан. узле установить устройство пожаротушения "Роса".

6. Все трубопроводы в местах прохода через строительные конструкции должны быть

заключены в гильзы.

Ст.Т4-1

Ф20

Ст.К1-2

Ф110

Подъем В1 Ф25

с отм.2.900

на отм.3.500

Ст.Т3-1

Ф25

Выполнить

в штрабе

К1Ø110

В1Ø25

Т3Ø25

К1Ø110

В1Ø25

Т3Ø20

К1Ø110

В1Ø25

Т3Ø20

К устройству 

пожаротушения 

"Роса".

Опуск К1 Ф110

с отм.3.386

на отм.-0.788

Опуск В1 Ф25

с отм.6.100

на отм.3.500

Опуск Т3 Ф25

с отм.6.200

на отм.3.600

В1Ø25

Т3Ø25

В1Ø25

Т3Ø25

Подъем В1 Ф25ст.

с отм.2.900

на отм.3.500

Ст.К1-1

Ф110

Опуск К1 Ф110

с отм.3.386

на отм.-0.788

В1Ø25

К1Ø110

В1Ø20

К1Ø110

Т3Ø20

В1Ø25

Т3Ø25

В1Ø25

К1Ø110

Т3Ø25

Подъем В1 Ф25

с отм.3.500

на отм.6.100

Ст.Т4-3

Ф20

Ст.Т3-3

Ф25

Разраб.

Н.контр.

Проверил

ГИП

План  с сетями В1, Т3, Т4, К1 на отм.

3.300 (дом№1-5,7,8,26,30,31,52)

План  с сетями В1, Т3, Т4, К1 на отм. 3.300 (дом№1-5,7,8,26,30,31,52)

Р
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Мир Водоснабжения и канализации: mir-vik.ru

все для проектирования


